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[bookmark: _Toc109381637]Premessa
Il presente registro contiene l’elenco dei controlli che periodicamente devono essere attuati negli ambienti di lavoro
L’utilizzo del registro contribuisce a garantire il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza dell’edificio stesso e garantire lo standard di sicurezza nel corso del tempo.
Questo auto-controllo è una parte essenziale di prevenzione incendi. I controlli effettuati da ditte esterne o da tecnici prevedono anche la verifica periodica del funzionamento in sicurezza degli impianti.
La scadenza di alcuni controlli è stabilita per legge, mentre per altri è stabilita da norme di buona tecnica. Dove non esiste un riferimento specifico viene proposta una scadenza, data dall’esperienza.
Alcuni controlli devono essere effettuati dal tecnico manutentore qualificato, altri controlli (la sorveglianza) possono essere effettuati da personale interno al quale è stato dato l’incarico di controllo. Questo personale incaricato normalmente presente deve ricevere adeguate istruzioni (vedi anche MOD01-B Risk 01 formazione e aggiornamento) tramite il tecnico manutentore qualificato della ditta esterna ovvero tramite gli addetti all’antincendio, i quali possono utilizzare questo registro e le rispettive spiegazioni come materiale di supporto. L’avvenuta istruzione è da mettere per iscritto, vedi pagina di questo registro “Attestazione dell’istruzione avvenuta”. In caso di dubbi contattare la ditta responsabile per l’installazione oppure per la manutenzione.
Non sono necessari requisiti particolari per l’esecuzione dei controlli interni; possono essere assegnate diverse persone a seconda dell’entità dei controlli da svolgere. I nomi delle persone responsabili dei controlli interni devono essere indicati nelle sezioni „Controlli da affidare a personale interno all’edificio – controlli annuali“ e „Controlli da affidare a personale interno – controlli mensili“ negli appositi campi. Il controllo effettuato dovrà essere confermato con la propria firma.
Nota: È responsabilità del tecnico manutentore qualificato di applicare nello svolgimento della sua attività la norma di riferimento vigente.
[bookmark: _Toc109381638]
Persone coinvolte nella gestione sicurezza antincendio
Annotazione: Invece di compilare la tabella, in alternativa, si può utilizzare la lista indicata nel piano di emergenza. 

Il Decreto ministeriale del 02.09.2021 (decreto gestione) indica le figure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in base al livello di prestazione definito dal progettista per edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d’uso anche di singoli locali. 
Per tutti gli altri edifici la squadra di emergenza è composta dagli addetti antincendio e di primo soccorso 

Persone coinvolte nella gestione della sicurezza antincendio in riferimento ai livelli di prestazione:

Livello di prestazione I + II + III (per tutti gli edifici): Addetti alla squadra di emergenza

	Nome e Cognome
	Addetti primo soccorso
	 Addetti antincendio
	piano
	profilo professionale/
numero di telefono

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Livello di prestazione I + II (definito dal progettista per gli edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d’uso)

[image: ]Coordinatore addetti servizio antincendio (se previsto dal progettista)

	Nome e Cognome
	numero di telefono

	

	




Livello di prestazione III (definito dal progettista per gli edifici nuovi o ristrutturati o quando vi è un cambiamento della destinazione d’uso)

Coordinatore unità gestionale GSA (gestione sicurezza antincendio) (se previsto dal progettista)
[image: ]
	Nome e Cognome
	numero di recapito

	

	




[bookmark: _Toc109381639]
Definizioni

Sorveglianza
Insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non prestino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Controllo periodico
Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questi vengono eseguiti dal tecnico manutentore qualificato.

Manutenzione
Operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. La manutenzione ordinaria è effettuata sul posto con strumenti ed attrezzi di uso corrente. La manutenzione viene affidata al tecnico manutentore qualificato. 

Consegnatario edificio (CE)
Persona responsabile per la gestione della sicurezza dell’edificio.

[bookmark: _Toc501524938][bookmark: _Toc109381640]
Struttura e gestione del registro

I controlli interni da assegnare sono divisi in controlli con scadenze mensili e scadenze annuali. I controlli con scadenza annuale sono elencati nell’apposita tabella della sezione „Controlli da affidare a personale interno all’edificio – controlli annuali“ (contrassegnati in blu); questi controlli devono essere svolti preferibilmente prima dell’inizio dell’anno scolastico. I controlli sono suddivisi in aree, ad esempio antincendio o impianto elettrico; l’incarico del controllo può essere assegnato a più persone adeguatamente istruite e deve essere indicato nella sezione degli incarichi (vedi anche documento nella pagina web del Servizio di prevenzione e protezione „Spiegazioni in riferimento ai controlli periodici sugli edifici “).
I controlli con scadenze mensili sono elencati nella sezione „Controlli da affidare a personale interno – controlli mensili“ (contrassegnato in giallo). L’avvenuta ispezione è da confermare con data e firma dalla persona incaricata. Anche questi controlli sono divisi in aree e l’incarico può essere assegnato a più persone.
Nota: negli edifici scolastici, i controlli interni nei mesi di luglio e agosto devono essere eseguiti solo quando i locali della scuola vengono utilizzati per attività estive. Le persone responsabili dell'esercizio di queste attività “estive” devono essere informate per iscritto dei necessari controlli e della necessaria istruzione. I controlli esterni devono essere eseguiti se la data di scadenza cade nei mesi estivi.
Alcuni controlli devono essere eseguiti dal tecnico manutentore qualificato. L’incarico dell’esecuzione di questi controlli incombe – se non diversamente accordato – all’ente competente (ad esempio Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni, Comune, Associazioni, Cooperative).
[bookmark: _Hlk534874365]Nella sezione „Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati – Panoramica – Scadenze – Dati di contatto“ (contrassegnato in rosso) sono elencate le ditte commissionate e/o tecnici specializzati con i loro dati di contatto. Questa lista deve essere messa a disposizione dall’ente competente. Dopo l’esecuzione dei relativi controlli, sono da compilare i campi „data del controllo“ e „prossimo controllo“ e apporre la firma nel campo „firma“, tutto nella sezione „Controlli da affidare a ditte esterne o a tecnici specializzati – controlli eseguiti“ (contrassegnato in arancione).

Nota: Per gli edifici provinciali lo svolgimento dei controlli viene annotato nel registro di manutenzione e ispezione redatto dall’ Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni della Provincia Autonoma di Bolzano. In questi edifici non deve essere compilata la sezione „Controlli da affidare a personale esterno – controlli eseguiti”.
Se il proprietario dell'edificio (scuole / scuole dell’infanzia) utilizza un registro separato, questo può essere utilizzato. È importante che l‘esecuzione dei controlli possa essere costantemente dimostrata.
I controlli indicati sono intesi come controlli minimi ai fini della sicurezza degli occupanti dell’edificio, nel rispetto della vigente legislazione, pertanto l’obiettivo di tali controlli non è il funzionamento degli impianti stessi. Resta responsabilità dell’amministrazione dare incarichi per ulteriori controlli e manutenzioni in riferimento alle norme e regolamenti tecnici.


I seguenti moduli (contrassegnato in verde) sono disponibili per le modifiche:
· Attestazione dell’istruzione avvenuta
· Lavori straordinari
· Esercitazione antincendio
· Rapporto di non conformità
· Elenco dei rapporti di non conformità
· Controlli - Sopralluoghi
Nella sezione „Lavori straordinari“ (contrassegnato in verde) devono essere registrati gli interventi straordinari per mantenere gli standard di sicurezza dell’edificio.
La persona incaricata della gestione del registro deve compilare la sezione „Esercitazione antincendio“, dichiarando le persone assenti (personale e alunni), e descrivendo il decorso dell’esercitazione e prendendo nota di eventuali osservazioni che possono essere utili alla gestione dell’emergenza. La prova di evacuazione deve essere svolta almeno una volta all’anno, preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico. Se nel verbale del collaudo antincendio vengono prescritte ulteriori prove di evacuazione, queste devono essere eseguite. 
Nota: La prova di evacuazione deve essere ripetuta ogni qualvolta che ci sono modifiche sostanziali all’edificio in riferimento alla gestione dell’emergenza. Modifiche sostanziali sono per esempio modifiche alle vie di fuga, uscite di emergenza e nuovo posizionamento del punto di raccolta.
Se vengono rilevate irregolarità durante lo svolgimento delle ispezioni, queste devono essere segnalate all'ente competente - ad es. Comune o Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni della Provincia Autonoma di Bolzano. 
A tale scopo, è possibile utilizzare il modulo disponibile “Rapporto di non conformità” (contrassegnato in verde). Il modulo compilato deve essere inviato all'ente competente in modo adeguato (e-mail o copia). Una copia deve essere allegata a questo registro.
Nota: se concordato con il proprietario dell'edificio, la segnalazione di un'irregolarità può avvenire anche in altri modi. In ogni caso, una copia della notifica deve essere allegata al registro.
Per gli edifici provinciali: Se durante i controlli dovessero risultare delle non conformità queste devono essere segnalate secondo le procedure elaborate dall’Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni della Provincia Autonoma di Bolzano, vedasi circolare „Attivazione della piattafomr aConjectFM – segnalazioni guasti – giungo 2017.
Importante: a seconda del rischio (alto rischio o basso rischio), potrebbero essere necessarie misure di protezione alternative fino a quando le carenze individuate non verranno sanate. La prova della notifica deve essere fornita per iscritto dal richiedente (ad esempio scuola, scuola dell’infanzia).
Nella sezione “Elenco dei rapporti di non conformità” (contrassegnato in verde) le notifiche devono essere aggiunte continuamente.
Nella sezione „Controlli – Sopralluoghi“ (contrassegnato in verde) sono da inserire osservazioni sulla gestione del registro da parte del Servizio di prevenzione e protezione (in caso di qualsiasi sopralluogo), del datore di lavoro e dell’addetta o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
A scopo informativo, nella sezione „Documenti aggiuntivi“ è elencata la documentazione della sicurezza sul lavoro. Questa documentazione viene utilizzata insieme al registro per migliorare la gestione della sicurezza..



	[bookmark: _Toc109381641]Controlli da affidare a personale interno all‘edificio – controlli annuali



	Controlli generali – da eseguire in tutti gli edifici



	Codice
	Controllo Igiene 



	AH01
	Controllo da parte del PE*
☐
	Contenuto delle cassette di pronto soccorso e data di scadenza dei prodotti (bende, cerotti, prodotti disinfettanti)

	Persona responsabile dell'ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione 



	AH02
	Controllo da parte del PE
☐
	Efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette (naturale o artificiale)m 

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	Codice
	Controllo attrezzature di lavoro



	AM03
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Scale portatili:
Controllare la stabilità e le caratteristiche di sicurezza (dispositivi anti-scivolo sui montanti, pioli robusti e antiscivolo, catene o altri limitatori di apertura per scale a gradini)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



*contrassegnare la casella, se il controllo viene eseguito da parte del proprietario dell’edificio

	Codice
	Controllo sicurezza degli ambienti di lavoro



	AS01
	Non pertinente
☐
Controlo da parte del PE
☐
	Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	AS02
	Controllo da parte del PE
☐
	Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	AS03
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Funzionamento dei dispositivi di sicurezza (costa sensibile, cellule fotoelettriche) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati.
Integrità di porte e cancelli motorizzati

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	AS04
	Controllo da parte del PE
☐
	Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione





	Codice
	Controllo segnaletica di sicurezza



	SB01
	Kontrolle durch GE
☐
	Presenza, stato e visibilità della segnaletica d‘individuazione:
• dell’attrezzatura antincendio
• dei percorsi di fuga
• delle uscite di emergenza
• dell’interruttore elettrico generale d’emergenza (normalmente posto in prossimità dell’accesso principiale)
• della leva di arresto per il carburante
• di dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale
• di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	SB02
	Controllo da parte del PE
☐
	Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso ai quadri elettrici

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	SB03
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Presenza e stato della segnaletica di divieto d’utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	SB04
	Controllo da parte del PE
☐
	Corretta etichettatura degli interruttori (all’interno dei quadri elettrici)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione





	[bookmark: _Toc109381642]Controlli aggiuntivi negli edifici scolastici e nelle scuole dell’infanzia



	Codice
	Controllo protezione antincendio



	BS12
	Controllo da parte del PE
☐
	Mantenimento delle proprietà di resistenza al fuoco delle pareti e soffitti (chiusura di aperture ridondanti dovute a lavori di manutenzione o utilizzate per il trasporto dei cavi)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	Codice
	Controllo impianto elettrico



	EL04
	Controllo da parte del PE
☐
	Illuminazione:
• Controllare la funzione e le condizioni degli apparecchi di illuminazione (anche all'esterno dell'edificio)
• Controllare la funzione e le condizioni dei dispositivi di oscuramento della finestra (a seconda dello scopo della stanza)

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	EL05
	Controllo da parte del PE
☐
	Controllare le condizioni dei cavi, connessioni e connettori.
Controllare se gli addattatori sono stati rimossi o sostituiti da connettori plug-in fissati alle pareti.

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione





	Codice
	Controllo sicurezza degli ambienti di lavoro



	AS05
	Controllo da parte del PE
☐
	Ripiani: verificare il montaggio a parete
Arredi come ad es. mensole, armadi, specchi, ecc. devono essere stabili e ben ancorati al muro

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	AS06
	Controllo da parte del PE
☐
	Controllo di stabilità:
• Pannelli a parete, attrezzature ginniche
• Oggetti attaccati a pareti e soffitti o montati in alto

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione



	AS07
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Uso e stoccaggio di gas infiammabili:
• Controllare il corretto stoccaggio delle bombole a gas (all'esterno dell'edificio in un apposito armadietto ventilato)
• Verificare la presenza e la condizione della necessaria segnaletica di sicurezza in prossimità delle bombole al gas (rischio di incendio, divieto di fumo e divieto di utilizzare di fiamme libere, nonché divieto di accesso per persone non autorizzate)
• Controllare le condizioni e la sicurezza delle valvole del gas e le loro marcature di sicurezza

	Persona responsabile dell‘ispezione
	Data dell‘incarico
	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione





	[bookmark: _Toc109381643]Controlli da affidare a personale interno – controlli mensili



	Controlli generali – da eseguire in tutti gli edifici



	Codice
	Controllo antincendio



	BS01
	Controllo da parte del PE
☐
	Accessibilità delle vie di fuga (devono essere libere da eventuali ostacoli)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	[bookmark: _Hlk534798588]Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS02
	Controllo da parte del PE
☐
	Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	BS03
	Controllo da parte del PE
☐
	Apertura delle porte d’emergenza durante l’orario di lavoro (da effettuare quotidianamente quando l’edificio è presenziato)
Funzionamento dei dispositivi d’apertura delle porte d’emergenza (es. maniglione antipanico)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Codice
	Controllo antincendio



	BS04
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) Sorveglianza delle porte tagliafuoco – buono stato della porta e funzionalità dell’autochiusura (molle, ecc.)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS05
	Controllo da parte del PE
☐
	Facile accessibilità:
• dell’attrezzatura antincendio
• della centralina dell’impianto di rilevazione incendi,
• dei quadri elettrici,
• dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve),
• delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso
• del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS06
	Controllo da parte del PE
☐
	Stabilità e distanza di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Codice
	Controllo antincendio



	BS07
	Controllo da parte del PE
☐
	Sorveglianza degli estintori
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS08
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Sorveglianza impianto di rivelazione incendi
Buono stato di conservazione dei pulsanti d’allarme antincendio
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS09
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Sorveglianza di naspi e idranti
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Codice
	Controllo antincendio



	BS10
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Sorveglianza impianto di spegnimento automatico sprinkler
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	BS11
	Non pertinenten
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Sorveglianza impianto di spegnimento automatico a gas
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Codice
	Controllo impianto elettrico



	EL02
	Controllo da parte del PE
☐
	Efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	EL03
	Controllo da parte del PE
☐
	Assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro elettrico principale
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Codice
	Controllo sicurezza degli ambienti di lavoro



	AS08
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Controllo dei condotti di areazione:
• in aree in cui vengono utilizzati o immagazzinati solidi infiammabili o liquidi
• in aree in cui vengono utilizzate o immagazzinate sostanze infiammabili gassose
• in aree in cui vengono utilizzate fiamme libere o vengono utilizzati forni
• nelle aree in cui è presente un caricabatterie
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	[bookmark: _Toc109381644]Controlli aggiuntivi negli edifici scolastici e nelle scuole dell’infanzia



	Codice
	Controllo impianto elettrico



	EL01
	Controllo da parte del PE
☐
	Efficacia dell’interruttore diffenenziale (salvavita) (RCCB - pulsante test – contatto di interruzione)*
Secondo il produttore (mensile se non specificato)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Codice
	Controllo sicurezza degli ambienti di lavoro



	AS09
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Buone condizioni delle attrezzature del parco giochi all'aperto (ispezione visiva: cerniere di altalene, viti, ecc.)
	Nome dell‘incaricata/incaricato

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	[bookmark: _Toc109381645]Controlli aggiuntivi negli edifici provinciali



	Codice
	Controllo antincendio



	BS13
	Non pertinente
☐
Controllo da parte del PE
☐
	Presenza di posaceneri nelle aree fumatori
Si applica esclusivamente agli edifici provinciali
	Nome dell‘incaricata/incaricato 

	Mese
Edificio Provinciale Scuole/scuole dell‘infanzia
	Gen.

Set.
	Feb.

Ott.
	Mar.

Nov.
	Apr.

Dic.
	Mag

Gen.
	Giu.

Feb.
	Lug.

Mar.
	Ago.

Apr.
	Set.

Mag
	Ott.

Giu.
	Nov.

Lug.
	Dic.

Ago.

	Giorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Firma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	[bookmark: _Toc109381646][bookmark: _Hlk521486363]Controlli da affidare ad esterni – Panoramica – Scadenze – Dati di contatto



	Codice
	Controllo
	Scadenza
	Dati di contatto delle ditte incaricate (Timbro)

	EXT_AN01
	Impianto di riscaldamento
	Annuale
	

	EXT_AN02
	Ascensore / montascale – manutenzione
	semestrale
	

	EXT_AN03
	Ascensore / montascale – ispezione di sicurezza
	secondo indicazioni del costruttore
(in mancanza ogni 3 anni)
	

	EXT_EL01
	Impianto di messa a terra
	secondo indicazioni del costruttore
almeno ogni:
5 anni per impianti ordinari
2 anni per impianti particolari(*)
	

	EXT_EL02
	Impianto parafulmini
	secondo indicazioni del costruttore
almeno ogni:
5 anni per impianti ordinari
2 anni per impianti particolari(*)
	

	EXT_EL03
	Impianto elettrico – verifica del tempo di intervento dell’interruttore differenziale
	secondo indicazioni del costruttore
almeno ogni:
5 anni per impianti ordinari
2 anni per impianti particolari(*)
	

	EXT_EL04
	Impianto elettrico in aree potenzialmente esplosive
	secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 2 anni
	

	EXT_EL05
	Impianto elettrico – autonomia dell’illuminazione di emergenza
	semestrale
	

	EXT_EL06
	Efficacia dell’interruttore generale dell’impianto elettrico (con controllo funzionamento valvole antincendio, sfiati, ecc.)
	annuale
	

	EXT_EL07
	Stato dell‘impianto fotovoltaico
	secondo indicazioni del costruttore, consigliato ogni 5 anni
	

	EXT_AN04
	Impianto di aria condizionata
	secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi
	

	EXT_BS01
	Estintore - controllo
	semestrale
	

	EXT_BS02
	Controllo degli estintori da parte di tecnici esterni (*inserire la data di scadenza sul foglio mensile corrispondente)
	scadenza controllo:
	

	EXT_BS03
	Estintore – revisione e vita massima dell‘estintore
	Estintori a acqua o schiuma: 18 mesi
Estintori a polvere: 36 mesi
Estinori a CO²: 60 mesi
Estintori ad Halon: 72 mesi

Vita massima dell’estintore ai sensi della norma UNI9994-1:2013: 18 anni dall’anno di costruzione
	

	EXT_BS04
	Estintore – ispezione tecnica
	Estintori CO² secondo legislazione in materia di gas compressi e liquefatti.
Estintori non soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione e conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000)
	

	EXT_BS05
	Impianto di allarme antincendio con sirena di allarme – controllo e manutezione periodica
	semestrale
	

	EXT_BS06
	Impianto antincendio – revisione periodica
	10 anni
	

	EXT_BS07
	Naspi e idranti – controllo periodico
	semestrale
	

	EXT_BS08
	Naspi e idranti – controllo e manutezione
	annuale
	

	EXT_BS09
	Naspi e idranti – controllo e manutezione di condotte
	5 anni
	

	EXT_BS10
	Efficacia del sistema di altoparlanti
	semestrale
	

	EXT_BS11
	Porte antincendio
	secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi
	

	EXT_BS12
	Generatore di corrente
	secondo indicazioni del costruttore, almeno ogni 6 mesi
	

	EXT_BS13
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	Settimanale
	

	EXT_BS14
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	Mensile
	

	EXT_BS15
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	Trimestrale 
	

	EXT_BS16
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	Semestrale
	

	EXT_BS17
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	Annuale
	

	EXT_BS18
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	3 anni
	

	EXT_BS19
	Impianto sprinkler – controlli periodici
	10 anni
	

	EXT_BS20
	Impianto di spegnimento a gas - controllo
	Semestrale
	

	EXT_BS21
	Impianto di spegnimento a gas – ispezione e test
	Annuale
	

	EXT_AS_01
	Manutezione e riparazione di attrezzature per parchi giochi all‘aperto
	Annuale
	





	[bookmark: _Toc109381647]Controlli da affidare ad esterni - controlli eseguiti



	Codice
	Stato
	Controllo



	EXT_AN01
	Non pertinente
☐
	Impianto di riscaldamento

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_AN02
	Non pertinente
☐
	Ascensore / montascale - manutenzione

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_AN03
	Non pertinente
☐
	Ascensore / montascale - ispezione di sicurezza

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL01
	Non pertinente
☐
	Impianto di messa a terra

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL02
	Non pertinente
☐
	Impianto parafulmini

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni





	Codice
	Stato
	Controllo




	EXT_EL03
	Non pertinente
☐
	Impianto elettrico - Verifica del tempo di intervento dell'interruttore differenziale

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL04
	Non pertinente
☐
	Impianto elettrico in aree potenzialmente esplosive

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL05
	Non pertinente
☐
	Impianto elettrico - autonomia dell'illuminazione di emergenza

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL06
	Non pertinente
☐
	Efficacia dell'interruttore elettrico generale (con controllo delle valvole antincendio, sfiati, ecc.)

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_EL07
	Non pertinente
☐
	Stato dell‘impianto fotovoltaico

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni





	Codice
	Stato
	Controllo



	EXT_AN04
	Non pertinente
☐
	Impianto di aria condizionata

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS01
	Non pertinente
☐
	Estintore - controllo

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS02
	Non pertinente
☐
	Controllo degli estintori da parte di tecnici esterni
(* Inserire la data di scadenza sul foglio mensile corrispondente)

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS03
	Non pertinente
☐
	Estintore - revisione

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS04
	Non pertinente
☐
	Estintore - ispezione tecnica

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni





	Codice
	Stato
	Controllo



	EXT_BS05
	Non pertinente
☐
	Impianto di allarme antincendio con sirena di allarme - controllo e manutenzione periodica

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS06
	Non pertinente
☐
	Impianto antincendio - revisione periodica

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS07
	Non pertinente
☐
	Naspi e idranti - revisione periodica

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS08
	Non pertinente
☐
	Naspi e idranti - controllo e manutenzione

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS09
	Non pertinente
☐
	Naspi e idranti - controllo e manutenzione di condotte

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni





	Codice
	Stato
	Controllo



	EXT_BS10
	Non pertinente
☐
	Efficacia del sistema di altoparlanti

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS11
	Non pertinente
☐
	Porte antincendio

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS12
	Non pertinente
☐
	Generatore di corrente

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS13
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS14
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni





	Codice
	Stato
	Controllo



	
EXT_BS15
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS16
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS17
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS18
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS19
	Non pertinente
☐
	Impianto sprinkler - controlli periodici

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_BS20
	Non pertinente
☐
	Impianto spegnimento a gas - controllo

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Gaslöschanlage
	Gaslöschanlage





	Codice
	Stato
	Controllo



	EXT_BS21
	Non pertinente
☐
	Impianto spegnimento a gas - ispezione e test

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni



	EXT_AS_01
	Non pertinente
☐
	Manutenzione e riparazione di attrezzature per parchi giochi all'aperto

	Data del controllo
	Firma per lo svolgimento dell'ispezione
	Prossimo controllo
	Annotazioni







[bookmark: _Toc109381648][bookmark: _Hlk109221112]Attestazione dell’istruzione avvenuta
per la gestione del registro e dei controlli 


Data dell‘istruzione: ___________________________________

Contenuti: Sono state prese come supporto le „Spiegazioni al registro“. 


	Nome e cognome della persona incaricata a gestire il registro 
	Firma

	


	


Confermo con la mia firma di aver ricevuto le istruzioni per la gestione del registro e i controlli da svolgere.




Firma della persona che ha impartito le istruzioni: ____________________________________________________













[bookmark: Außerordentliche_Arbeiten][bookmark: _Toc490808911][bookmark: _Toc109381649]Lavori straordinari
Annotazione: la firma della ditta o del tecnico è facoltativa, la persona responsabile per il registro può apporre la propria firma, come conferma del lavoro avvenuto.

	Data
	Lavoro eseguito (breve report)
	Ditta, Tecnico

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: Räumungsübung][bookmark: _Toc109381650]Esercitazione antincendio
(obbligatorio)
Anno di riferimento

Descrizione:

Esercitazione avvenuta il:

	Persone assenti all’esercitazione (personale e alunni)
	




	Descrizione dell’esercitazione
	




	Durata dell’esercitazione
	

	Osservazioni
	




	Firme

	Responsabile della gestione del registro

	Consegnataria / Consegnatario dell‘edificio




	Rapporto n.
____
	[bookmark: _Toc109381651]Rapporto di non conformità
Anno di riferimento
Per gli edifici di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, si utilizzar il modulo dall’Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni


	Scuola
	


Durante il controllo periodico effettuato in data ___________ sono state riscontrate le seguenti non conformità o irregolarità:









	Firme

	Data

	Responsabile della gestione del registro




	[bookmark: Auflistung_Unregelmäßigkeiten][bookmark: _Toc109381652]Elenco dei rapporti di non conformità
Anno di riferimento 

	Per ogni rapporto di non conformità deve essere indicato nella tabella seguente il numero progressivo delle non conformità, la data e la firma di chi ha compilato.
Tutti i rapporti devono essere conservati allegati al presente registro.

	Rapporto Nr.
	Data
	Firma

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






[bookmark: Kontrollen_LA][bookmark: _Toc109381653]Controlli - Sopralluoghi
Da parte del Servizio di prevenzione e protezione, del datore di lavoro o dall’addetta o dell’addetto al Servizio di prevenzione e protezione

	Data
	Qualifica

	Annotazioni sulla gestione del registro:








	Firma
	



	Data
	Qualifica

	Annotazioni sulla gestione del registro:








	Firma
	






[bookmark: Ergänzende_Dokumente][bookmark: _Toc501524942][bookmark: _Toc109381654]Documenti aggiuntivi

· Documento di valutazione dei rischi
· Documentazione obbligatoria per gli edifici
· Valutazione del rischio incendio / valutazione del rischio esplosioni
· Programma degli interventi per migliorare lo standard di sicurezza
· Programma di formazione e aggiornamento
· Gestione della sicurezza

· Piano di emergenza
· Verbali di nomina degli addetti all’antincendio e al primo soccorso


[bookmark: _Toc501524943][bookmark: _Toc109381655]Disposizioni legislative e norme di riferimento

· DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
· DPGP 5 giugno 2015, n. 16 - Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche
· DPR 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
· DPGP 23 febbraio 2009, n. 10 – Regolamento di esecuzione cui all’articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: “Direttive per l’edilizia scolastica”
· DPR 30 aprile 1999, n. 162 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori
· DM del 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi altri sistemi di sicurezza antincendio)
· DM del 2° settembre 2021, allegato 1 (Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio)
· DPGP 23 giugno 1993, n. 20 - Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici


Liste di norme e specifiche tecniche di riferimento non esaustiva:

	Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione

	Estintori
	UNI 9994-1

	Reti di idranti
	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

	Impianti sprinkler
	UNI EN 12845

	Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
	UNI 11224

	Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) 
	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32

	Sistemi di evacuazione fumo e calore
	UNI 9494-3

	Sistemi a pressione differenziale
	UNI EN 12101-6

	Sistemi a polvere
	UNI EN 12416-2

	Sistemi a schiuma
	UNI EN 13565-2

	Sistemi spray ad acqua
	UNI CEN/TS 14816

	Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
	UNI EN 14972-1

	Sistema estinguente ad aerosol condensato
	UNI EN 15276-2

	Impianto di riduzione dell'ossigeno
	UNI EN 16750

	Finestre e porte antincendio apribili
	UNI 11473

	Sistemi di estinzione con agenti estinguenti gassosi
	UNI 11280, serie della norma UNI EN 15004
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